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nazwa rysunku:

adres budowy:

nazwa obiektu:

imię i nazwisko:

SOBIENKI, GM. OSIECK

RZUT PRZYZIEMIA INST. CO I CT
podpis:

1:100stadium:

funkcja:
projektant: mgr inż. Dorota Skarżyńska

nr upr. Wa-53/96 do proj. w spec. instalacje sanitarne bez ogr.

data: skala:

nr rys.:02/S
15.02.2019r.PB

PRZEDSZKOLE/ ŻŁOBEK

imię i nazwisko:funkcja:
sprawdz: mgr inż. Ewa Sosnowska

nr upr. St-131/86 do proj. w spec. instalacje sanitarne. bez ogr.

podpis:

CENTRALA
WENTYLACYJNA
Q=13,3kW

CENTRALA
WENTYLACYJNA
Q=37,5kW
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kanał"Z" 15x20

KOCIOŁ GAZOWY
KONDENSACYJNY
2x60KW

ZASOBNIK C.W.
V=300l


